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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОПОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПАРОВЫХ 
ВОДОТРУБНЫХ КОТЛАХ 
 
Приведены результаты анализа процессов сжигания газообразного топлива в топке водотрубного 
парового котла типа ДКВр. Определены термодинамические параметры реакции горения метана – 
изменение энтальпии и энтропии при различных условиях охлаждения продуктов реакции. Выполнен 
эксергетический анализ рабочих процессов в топке парового котла. 
 




Повышение эффективности эксплуатации 
котельных агрегатов и решение задач 
энергосбережения при сжигании газообразного 
топлива возможно путем математического 
моделирования рабочих процессов в топках 
котельных агрегатов [1-4]. Компьютерное 
моделирование и использование численных методов 
исследования процессов сжигания газа, 
аэродинамических и теплообменных процессов 
является эффективным и менее затратным.  
Применение различных методов 
интенсификации теплообмена, сжигания топлива, 
изменение конструктивных параметров горелочных 
устройств оценить инженерными методиками не 
представляется возможным. Нормативный метод и 
другие инженерные методики являются 
приближенными. Методики расчета процессов 
сжигания твердых и газообразных топлив 
приведены в работах [2, 5-7]. Однако, при расчете 
топок определение адиабатной (максимальной) 
температуры горения топлива, расчет распределения 
температуры по глубине топки и уходящих из топки 
продуктов сгорания, плотность теплового потока по 
экранной поверхности определяются приближенно.  
Термодинамические методы анализа тепловых 
процессов [7-10] позволяют оценить их 
эффективность, но влияние конструктивных 
параметров горелочных устройств, 
аэродинамических характеристик топок они не 
учитывают.  
Поэтому применение методов термодинамики 
стационарных и неравновесных процессов 
позволяет получить более полное описание рабочих 
высокотемпературных процессов в топках паровых 
котлов [7-11].  
Целью работы является исследование 
термодинамических параметров топок паровых 
котлов, влияющих на их эффективность. 
Объект и методика исследований 
Исследован вертикально-водотрубный 
газомазутный котел ДЕ-10-14ГМ с горелочным 
устройством ГМГ-7, предназначенный для 
производства насыщенного и слабо перегретого 
пара с температурой 225°С с абсолютным 
давлением 14 кгс/см2, номинальной 
производительностью 10 т/ч.  
Сжигание природного газа (метана) 
происходит согласно уравнения: 
222224 52,72)76,3(2 NОНСОNOCH       (1) 
При сжигании метана выделяется теплота: 
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Энтропия исходных компонентов и продуктов 
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Температура продуктов сгорания на выходе из 
топки равна 1300 К.  
Изменение энтропии в процессе теплообмена 
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qi   
– плотность суммарного теплового 
потока через i-ю тепловоспринимающую 
поверхность топки; FΣ – суммарная площадь 
тепловоспринимающей поверхности.  
Изменение эксергии в процессе сжигания 
метана определяется по уравнению: 
)()( 00 ppггрг STHSTHВВ          (7) 
где T0 – температура окружающей среды, 
принимается T0=298К. 
Уравнение баланса эксергии в системе: 
парQводытопкисист EЕЕЕE            (8) 
Удельная энергия потока питательной воды на 
входе в топку котла: 
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Полная эксергия потока питательной воды на 
входе в топки: 
водыводыводы emE                           (10) 








парпара SSThhe      (11) 
Полная эксергия потока пара: 
парпарпар emE                                    (12) 
принимается, что mвода=mпар. 
Потери эксергии при теплообмене продуктов 
сгорания с поверхностями топки котла определяли 
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Потери эксергии при сгорании топлива: 
  Кгггггг SТНmВmE 2980    (14) 
Эксергия уходящих газов: 
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Основные результаты 
Расчеты выполнены для парового 
водотрубного котла ДКВр – 10/14, 
паропроизводительностью 10 т/ч. 
На рис. 1 показана расчетная схема 
материальных и тепловых потоков парового котла. 
Рис.1 Расчетная схема парового котла 
1. Эксергия топлива (метана) в процессе 
химического перехода в продукты сгорания: 










  [7]. 
значение hТ определяется по табл. [12]. 
SТ – определяется по результатам численного 
моделирования. 
Эксергия топлива: 
кВтеmЕ ггТ 236)839())75,03600/(760( 


















hhh   [5-7, 12]. 











3. Эксергия питательной воды на входе в топку [12]: 
h0 (1 ата, 25°С) =25 ккал/кг (105 кДж/кг); 
S0 (1 ата, 25°С) =0,0877 ккал/(кг·К) (0,368 кДж/(кг·К)); 
hвх(1,4 МПа, 100°С) =100,3 ккал/кг (420 кДж/кг); 
Sвх(1,4 МПа, 100°С) =0,31187 ккал/(кг·К) (1,31 
кДж/(кг·К)). 








Полная эксергия воды: 
кВтеmE ввв 3,973578,2   
4. Эксергия пара на выходе из топки [12]: 
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Полная эксергия пара: 
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кВтеmE пппар 8,241586978,2   
5. Эксергия процесса теплообмена продуктов 
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Термодинамическая эффективность процессов 
















При интенсификации теплообмена в топке 
котла путем размещения вторичного 
цилиндрического излучателя из-за увеличения 
плотности радиационного теплового потока 
энергетические потери увеличиваются и составляют 
2086 кВт, но уменьшается эксергия потока 
продуктов сгорания до 7932 кВт, поэтому 
эксергетическая эффективность повышается до 
ηех=1-0,399=0,601 или 60,1%. 
Выводы 
Результаты термодинамического анализа 
процесса сжигания газообразного топлива в топке 
парового котла ДКВр-10/14 показали, что 
основными потерями энергии являются:  
 потери химического перехода топлива в 
продукты сгорания  (сгорание газа);  
 эксергия уходящих продуктов сгорания из 
топки котла;  
 эксергия питательной воды, поступающей в 
топки котла;  
 эксергия пара на выходе из топки;  
 эксергия процесса теплообмена продуктов 
сгорания с экранными поверхностями.  
Показано, что эксергетическая эффективность 
рабочих процессов составляет ηех=0,476 или 47,6 %. 
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THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE COMBUSTION PROCESS IN A STEAM WATER-TUBE 
BOILERS 
I. Redko, A. Redko, A. Davidenko 
1
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 
2
Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv 
Increase efficiency of operation boilers and energy-saving solution to problems with the fuel gas combustion is 
possible by mathematical modeling workflows in the furnaces of boiler units .Results of the analysis of gaseous fuel 
combustion processes in the furnace water tube boiler type DKVr are presented. The thermodynamic parameters of 
methane combustion reaction - a change of enthalpy and entropy in different conditions of cooling of the reaction 
products. Made exergy analysis of work processes in the furnace of the boiler. Increasing the efficiency of operation 
of boiler units and solving energy saving problems when burning gaseous fuels is possible by mathematical 
modeling of work processes in the furnaces of boiler units Computer modeling and the use of numerical methods for 
studying the processes of gas combustion, aerodynamic and heat exchange processes is efficient and less expensive. 
With the intensification of heat transfer in the furnace of the boiler by placing a secondary cylindrical radiator 
due to the increase in the density of the radiative heat flux, the energy losses increase and amount to 2086 kW, but 
the exergy of the combustion product stream decreases to 7932 kW, so the exergy efficiency rises to 60.1%. 
Keywords: combustion reaction, combustion processes, enthalpy, entropy, exergy, exergy efficiency. 
 
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТОПКОВИХ ПРОЦЕСІВ В ПАРОВИХ ВОДОТРУБНИХ КОТЛАХ 
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Наведено результати аналізу процесів спалювання газоподібного палива в топці водотрубного 
парового котла типу ДКВР. Визначено термодинамічні параметри реакції горіння метану - зміна ентальпії 
і ентропії при різних умовах охолодження продуктів реакції. Виконано ексергетичний аналіз робочих 
процесів в топці парового котла. 
Ключові слова: реакція горіння, топкові процеси, ентальпія, ентропія, ексергія, ексергетичний ККД. 
 
